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OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU 

Uwagi ogólne 

Istniejąca stacja wodociągowa we wsi Bełchowie jest stacją wykonaną w technologii tradycyjnej . Stacja pracuje w układzie jednos­
topniowym, woda ujmowana ze studni za pomocą pomp głębinowych , jest tłoczona za pośrednictwem odżelaziaczy poprzez hy­
drofory na sieć . Studnia nr 1 znajduje się na terenie SUW natomiast studnia nr.2 zlokalizowana jest ok. 1 km od stacji uzdatniania 
zasilana jest odrębnym przyłączem energetycznym i sterowana radiowo. Zasilanie energetyczne pozostaje bez zmian. Przyłącze 
kablowe wyprowadzone jest z istniejącej stacji transformatorowej Bełchów Osiedle 1 nr 4-0962 zlokalizowanej po drugiej stronie 
ulicy naprzeciwko SUW i wprowadzone jest do złącza kablowego ZK -3 na budynku a następnie do tablicy licznikowej w po­
mieszczeniu stacji wodociągowej z licznikami energii czynnej i biernej oraz modułem transmisji. Z tablicy licznikowej wyprowadzo­
ny jest 
przewód do rozdzielni głównej znajdującej się obok. Rozdzielnica składa się z części technologicznej (wyposażonej w pola odpły­
wowe dla zasilania pomp głębinowych oraz człony potrzeb ogólnych składające się ze skrzynek blaszanych ). Projekt niniejszy nie 
wymaga uzgodnienie w ZE ponieważ rozbudowa stacji uzdalniania wody i wymiana urządzeń nie wymaga zwiększenia mocy. 

Zakres projektu : 
a. Zasilanie zestawu pompowego 
b. Instalacja sterowania zbiornikami. 

Zasilanie zestawu pompowego 
W rozdzielnicy potrzeb ogólnych przewidziano miejsce pozwalające na montaż zabezpieczenia zestawu pompowego li?. Zabez­
pieczenie rozłącznikiem bezpiecznikowym RBK-00 o nominale 32A. Skrzynka zasilająca wraz obwodami sterowniczymi pomp li 
stopnia wg opracowania dostawcy zestawu pompowego. Przewidziano przewód zasilający typu YKY 5*10 mm2. 

Instalacja sterowania zbiornikiem 
Instalację elektryczną sterowniczą wykonać przewodami kabelkowymi typu YKSY 7*1.5mm2 ułożonymi w korytkach instalacyj­
nych w budynku, bezpośrednio w ziemi a podejścia do zbiornika w rurach instalacyjnych n.t. do puszki odgałęźnej SCO. W zbior­
niku należy zastosować sondy typu SW-01 z przewodami I =10m 
Sterowanie pracą zbiorników odbywać się będzie za pomocą elektronicznego czujnika poziomu wody CP-63. Połączenie pomię­
dzy CP-63, a członem sterowniczym pomp głębinowych wykonać przewodem 2xYDY 2*1,5 mm2. 
Sterowanie pracą istniejących pomp głębinowych odbywać się będzie za pomocą elektronicznego czujnika poziomu wody typu 
CP-63, którego sondy zainstalowane będą w zbiorniku wyrównawczym. Stacja pracować będzie w układzie dwustopniowym, wo­
da ujmowana ze studni za pomocą pomp głębinowych jest tłoczona za pośrednictwem odżelaziaczy na zbiornik wyrównawczy, a 
następnie uzdatniona woda ze zbiornika wyrównawczego za pomocą pomp poziomych poprzez hydrofor tłoczona jest na sieć . W 
rozdzielnicy przewidziano przełączniki wyboru pracy pomp głębinowych do pracy 2 stopniowej oraz pracy 1 stopniowej . Sterowa­
nie radiowe pompy nr 2 należy dostosować do czujnika poziomu wody CP 63. 

Instalacja uziemiająca . 
Projektowany zbiornik należy połączyć z istniejącą instalacją uziemiającą budynku SUW. Złącza kontrolne na wys . 0 . 5m.Połącze­
nia wykonać bednarką FeZn 25x4mm . Należy również wykonać połączenia wyrównawcze zbiorników odżelaziaczy oraz pozosta­
łych elementów metalowych stacji. 

- 2 -

Norma PRO Wersja 4.53 Nr seryjny: 14798 



Be/chów gm Nieborów stacja uzdatniania wody przedmiar 
PRZEDMIAR 

Lp. I Podstawa I Opis i wyliczenia 
Przebudowa SUW w Bełchowie am. Nieborów orzedmiar 

1 45317300-5 Skrzvnki rozdzielcze 
1 KNNR 5 Montaż przełącznika ŁK-15 /2359-6 S 

d.1 0406-01 
2 

2 KNNR 5 Montaż wyłącznika nad prądowego S-301 B 1 O 
d.1 0407-01 

2 

j .m. 

szt. 

szt. 

szt. 

szt. 

3 KNNR 5 Tablice rozdzielcze o masie do 1 O kg tablica rozdzielcza S1 cz listwą Lz-4/ szt. 
d.1 0404-01 20 

1 szt. 

4 KNNR 5 Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg Montaż czujnika CP-63 szt. 
d.1 0406-01 

1 szt. 

5 Kalkulacja Oprzewodowanie rozdzielnic 1skrz/ 
d.1 własna 1 

1 1skrz/ 
1 

6 KNNR 5 Podłączenie przewodów kabelkowych o przekroju żyły do 2.5 mm2 pod za- szt.żył 
d.1 1203-08 ciski lub bolce 

30 szt.żył 

7 KNNR 5 Montaż końcówek kablowych przez zaciskanie - przekrój żył do 16 mm2 szt. 
d.1 1204-02 

10 szt. 

2 45311200-2 Zasilanie zestawu oomooweQo li stoonia 
8 KNNR 5 Osadzenie w podłożu kołków metalowych kotwiących M10 w ścianie szt. 

d.2 1201 -04 
10 szt. 

9 KNNR 5 Konstrukcje wsporcze przykręcane o masie do 1 kg - 2 mocowania szt. 
d.2 1101-02 

5 szt. 

10 KNNR5 Korytka o szerokości do 100 mm przykręcane do gotowych otworów m 
d.2 1105-07 

5 m 

11 KNNR5 Montaż (kanałów instalacyjnych) z PCW na ścianach i stropach poprzez m 
d.2 0111 -04 przykręcenie do cegły 

5 m 

12 KNNR5 Rury winidurowe o śr. do 28 mm układane n.t. na podłożu innym niż beton m 
d.2 0103-06 

3 m 

13 KNNR 5 Listwy elektroinstalacyjne z PCW (naścienne , przypodłogowe i ścienne) m 
d.2 0110-04 przykręcane do cegły LN32/15 

10 m 

14 KNNR 5 Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w go- m 
d.2 0209-01 towych korytkach i na drabinkach bez mocowania YDY 3x1 .5 mm2 

50 m 

15 KNNR 5 Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w go- m 
d.2 0209-01 !owych korytkach i na drabinkach bez mocowania YDY2x1 ,5 mm2 

30 m 

16 KNNR 5 Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w list- m 
d.2 0212-01 wach i kana/ach elektroinstalacyjnych YDY 3x2,5mm2 

10 m 

17 KNNR 5 Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w korytach i kanałach elektroinstala- m 
d.2 0716-02 cyjnych YKY 5 x10 mm2 

30 m 
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Poszcz. I Razem 

' 

2.000 
RAZEM 2.000 

2.000 
RAZEM 2.000 

1.000 
RAZEM 1.000 

1.000 
RAZEM 1.000 

1.000 

RAZEM 1.000 

30.000 
RAZEM 30.000 

10.000 
RAZEM 10.000 

10.000 
RAZEM 10.000 

5.000 
RAZEM 5.000 

5.000 
RAZEM 5.000 

5.000 
RAZEM 5.000 

3.000 
RAZEM 3.000 

10.000 
RAZEM 10.000 

50.000 
RAZEM 50.000 

30.000 
RAZEM 30.000 

10.000 
RAZEM 10.000 

30.000 
RAZEM 30.000 



Be/chów gm Nieborów stacja uzdatn iania wody przedmiar 
PRZEDMIAR 

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia 
18 KNR-W 5-0 8 Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane na go-

d. 2 0214-01 !owych uchwytach bezśrubowych , w korytkach i na drabinkach z macowa-
niem pojedynczo 
15 

19 KNNR 5 Zarobienie na sucho końca kabla 5-ży/owego o przekroju żył do 16 mm2 
d.2 0726-09 na nap ięc ie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych 

1 

20 KNNR 5 Montaż rozlacznika RBK-00 
d.2 0406-01 

1 

3 45311100-1 Wewnetrzna linia sterownicza do zbiorników wvrównawczvch 
21 KNNR 5 Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. 1-11 0.4*06*22=5, 

d.3 0701-01 28 
m 
5.28 

22 KNNR 5 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.4 m 
d.3 0706-01 

22 

23 KNNR 5 Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rowach kablowych ręcznie YKSY 
d.3 0707-01 7x1 .5mm2 

22 

24 KNNR5 Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w korytach i kanałach elektroinstala-
d.3 0716-01 cyjnych YKSY 7x1 ,5mm2 

2 

25 KNNR 5 Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. 1-11 
d.3 0702-01 

5.28 

26 KNNR5 Rury winidurowe o śr.do 28 mm układane na konstrukcji metalowej 
d.3 0104-06 

9 

27 KNNR 5 Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 12.5 mm2 wciągane do 
d.3 0203-02 rur YKSY 7x1 .5mm2 

12 

28 KNNR5 Obudowy o powierzchni do 0.1 m2 obudowa SO cz l istwą Lz-4/12 
d.3 0404-05 

1 

29 KNNR5 Montaż sond SW-01 
d.3 0406-01 

6 

30 KNNR 5 Podłączen ie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do 2.5 mm2 pod 
d.3 1203-01 zaciski lub bolce 

7 

31 KNNR 5 Badan ie linii kablowej N.N.- kabel ?-żyłowy 
d.3 1302-03 

1 

4 45311200-2 instalacja odaromowa i wvrównawcza zbiornika 
32 KNNR 5 Montaż uziomów poziomych w wykopie o głębokości do 0.6 m; kat.gruntu 

d.4 0605-01 1-11 
15 

33 KNNR5 Złącza kontrolne w instalacj i odgromowej lub przewodach wyrównawczych 
d.4 0612-06 - połączen ie pręt-piaskownik 

2 

34 KNNR5 Przewody uziemiające i wyrównawcze w budynkach mocowane na wspor-
d.4 0602-02 nikach ściennych na podłożu innym niż drewno 

25 

5 Pomiarv oomntażowe 
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j.m. Poszcz. Razem 
m 

m 15.000 
RAZEM 15.000 

szt. 

szt. 1.000 
RAZEM 1.000 

szt. 

szt. 1.000 
RAZEM 1.000 

m3 

m3 5.280 
RAZEM 5.280 

m 

m 22.000 
RAZEM 22.000 

m 

m 22.000 
RAZEM 22.000 

m 

m 2.000 
RAZEM 2.000 

m3 

m3 5.280 
RAZEM 5.280 

m 

m 9.000 
RAZEM 9.000 

m 

m 12.000 
RAZEM 12.000 

szt. 

szt. 1.000 
RAZEM 1.000 

szt. 

szt. 6.000 
RAZEM 6.000 

szt.żył 

szt.żvl 7.000 
RAZEM 7.000 

odc. 

odc. 1.000 
RAZEM 1.000 

m 

m 15.000 
RAZEM 15.000 

szt. 

szt. 2.000 
RAZEM 2.000 

m 

m 25.000 
RAZEM 25.000 



Be/chów gm Nieborów stacja uzdatniania wody przedmiar 
PRZEDMIAR 

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia 
35 KNNR 5 Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia 

d.5 1301-01 
8 

36 KNNR 5 Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia 
d.5 1301 -02 

2 

37 KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar) 
d.5 1304-01 

2 

38 KNNR 5 Sprawdzenie i pomiary przekaźników sygnalizacyjnych 
d.5 1307-02 

2 
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j.m. Poszcz. Razem 
po-
miar 
po- a.ooo 
miar 

RAZEM a.ooo 
po-
miar 
po- 2.000 
miar 

RAZEM 2.000 
szt. 

szt. 2.000 
RAZEM 2.000 

po-
miar 
po- 2.000 
miar 

RAZEM 2.000 



KOSZTORYS OFERTOWY 

Lp. Podstawa wy- Opis Jedn. mia- Ilość Cena Wartość 
ceny ry zł zł 

(5 X 6) 
1 2 3 4 5 6 7 

Przebudowa SUW w Bełchowie am. Nieborów przedmiar 
1 45317300-5 Skrzvnki rozdzielcze 
1 KNNR 5 0406- Montaż przełącznika ŁK-15 /2359-6 S szt. 2 

d. 1 01 
2 KNNR 5 0407- Montaż wyłącznika nadprądowego S-301 B 10 szt. 2 

d.1 01 
3 KNNR 5 0404- Tablice rozdzielcze o masie do 10 kg tablica rozdziel- szt. 1 

d.1 01 cza S1 cz listwa Lz-4/20 
4 KNNR 5 0406- Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg Montaż czujni- szt. 1 

d.1 01 ka CP-63 
5 Kalkulacja Oprzewodowanie rozdzielnic 1skrz/1 1 

d.1 własna 
6 KNNR 5 1203- Podłączenie przewodów kabelkowych o przekroju ży- szt . żył 30 

d.1 08 lv do 2.5 mm2 pod zaciski lub bolce 
7 KNNR 5 1204- Montaż końcówek kablowych przez zaciskanie - prze- szt. 10 

d.1 02 krój żył do 16 mm2 
2 45311200-2 Zasilanie zestawu POmPoweao li stopnia 
8 KNNR 5 1201- Osadzenie w podłożu kołków metalowych kotwiących szt. 10 

d.2 04 M10 w ścianie 
9 KNNR 51101- Konstrukcje wsporcze przykręcane o masie do 1 kg - szt. 5 

d.2 02 2 mocowania 
10 KNNR 5 1105- Korytka o szerokości do 100 mm przykręcane do go- m 5 

d.2 07 towvch otworów 
11 KNNR50111- Montaż (kana/ów instalacyjnych) z PCW na ścia- m 5 

d.2 04 nach i stropach poprzez przykręcenie do cea/y 
12 KNNR 5 0103- Rury winidurowe o śr. do 28 mm układane n.t. na pod- m 3 

d.2 06 łożu innym niż beton 
13 KNNR50110- Listwy elektroinstalacyjne z PCW (naścienne , przy- m 10 

d.2 04 1 oodloaowe i ścienne) Przvkrecane do cealv LN32/15 
14 KNNR 5 0209- Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 m 50 

d.2 01 mm2 układane w gotowych korytkach i na drabinkach 
bez mocowania YDY 3x1 .5 mm2 

15 KNNR 5 0209- Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 m 30 
d.2 01 mm2 układane w gotowych korytkach i na drabinkach 

bez mocowania YDY2x1 ,5 mm2 
16 KNNR 5 0212- Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 m 10 

d.2 01 mm2 układane w listwach i kanałach elektroinstala-
cyjnych YDY 3x2,5mm2 

17 KNNR 5 0716- Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w korytach i ka- m 30 
d.2 02 nałach elektroinstalacvinvch YKY 5 x1 O mm2 
18 KNR-W 5-08 Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 m 15 

d.2 0214-01 mm2 układane na gotowych uchwytach bezśrubo-
wych , w korytkach i na drabinkach z mocowaniem po-
iedvnczo 

19 KNNR 5 0726- Zarobienie na sucho końca kabla 5-żyłowego o prze- szt. 1 
d.2 09 kroju żył do 16 mm2 na napięcie do 1 kV o izolacji i 

I oowloce z tworzvw sztucznvch 
20 KNNR 5 0406- Montaż rozlacznika RBK-00 szt. 1 

d.2 01 
3 45311100-1 Wewnętrzna linia sterownicza do zbiorników wyrównawczych 

21 KNNR 5 0701- Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie m3 5.28 
d.3 01 kat. 1-11 0.4*06*22=5,28 

m 
22 KNNR 5 0706- Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o m 22 

d.3 01 szerokości do 0.4 m 
23 KNNR 5 0707- Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rowach kabla- m 22 

d.3 01 wych ręcznie YKSY 7x1 .5mm2 
24 KNNR 5 0716- Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w korytach i ka- m 2 

d.3 01 na/ach elektroinstalacyjnych YKSY 7x1 5mm2 
25 KNNR 5 0702- Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w m3 5.28 

d.3 01 I aruncie kat. 1-11 
26 KNNR 5 0104- Rury winidurowe o śr. do 28 mm układane na kons- m 9 

d.3 06 trukcii metalowej 
27 KNNR 5 0203- Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 12.5 m 12 

d.3 02 mm2 wciągane do rur YKSY 7x1 .5mm2 
28 KNNR 5 0404- Obudowy o powierzchni do 0.1 m2 obudowa SO c z szt. 1 

d.3 05 listwa Lz-4/12 
29 KNNR 5 0406- Montaż sond SW-01 szt. 6 

d.3 01 
30 KNNR 5 1203- Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju ży- szt.żył 7 

d.3 01 lv do 2.5 mm2 cod zaciski lub bolce 
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KOSZTORYS OFERTOWY 

Lp. Podstawa wy- Opis Jedn. mia- Ilość Cena Wartość 
ceny ry zł zł 

(5 X 6) 
1 2 3 4 5 6 7 
31 KNNR 5 1302- Badanie linii kablowej N.N.- kabel ?-żyłowy odc. 1 

d.3 03 
4 45311200-2 instalacja odgromowa i wyrównawcza zbiornika 

32 KNNR 5 0605- Montaż uziomów poziomych w wykopie o głębokości m 15 
d.4 01 do 0.6 m; kat.qruntu 1-11 
33 KNNR 5 0612- Złącza kontrolne w instalacji odgromowej lub przewo- szt. 2 

d.4 06 dach wyrównawczych - połączenie pręt-piaskownik 

34 KNNR 5 0602- Przewody uziemiające i wyrównawcze w budynkach m 25 
d.4 02 mocowane na wspornikach ściennych na podłożu in-

nvm niż drewno 
5 Pomiary pomntażowe 

35 KNNR 5 1301 - Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycz- pomiar 8 
d.5 01 neqo niskieqo napięcia 
36 KNNR 5 1301 - Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycz- pomiar 2 

d.5 02 neqo niskieqo napięcia 
37 KNNR 5 1304- Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy szt. 2 

d.5 01 roomiar) 
38 KNNR 5 1307- Sprawdzenie i pomiary przekaźników sygnalizacyj- pomiar 2 

d.5 02 nvch 
Wartość kosztorvsowa robót bez podatku VAT 

Słownie: 
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Bełchów gm Nieborów stacja uzdatniania wody przedmiar 
TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH 

Lp. Nazwa Robocizna Materiały Sprzęt RAZEM 
1 Skrzvnki rozdzielcze 
2 Zasilanie zestawu pompoweqo li stopnia 
3 Wewnętrzna linia sterownicza do zbior-

ników wyrównawczych 
4 instalacja odgromowa i wyrównawcza 

zbiornika 
5 Pomiarv pomntażowe 

RAZEM 

Słownie : 
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