
SCHEMAT ZABEZPIECZENIA KABLA 
TELEKOMUNIKACYJNEGO I ELEKTROENERGETYCZNEGO 

ist. kabel 
telekom./elektroenerget. 
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UWAGA 

rura stalowa lub dwuteownik 
bądź belka drewniana 

~6mm 

Prace wykonywać pod nadzorem włąściciela linii kablowej. 
Kabel należy zlokalizować i odkopać ręcznie. 
Na kabel należy nałóżyć rurę ochronną dwudzielną i uszczelnić 
końcówki rury np. materiałem włóknistym z gliną lub pianką 
poliuretanową. 

NR RYSUNKU 

18 


